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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DELL’ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  “GALILEO  GALILEI”  SITA IN  VIA 

CASSALA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. ID n. 47 del 31/03/2020 con la quale sono stati  

approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2020  -  2022  e  il  D.U.P.  (Documento  Unico  di 

Programmazione)

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’esercizio 2020;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  2020/123  del  21/07/2020,  immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, 

IL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2020  (ART.  169  DEL  D.  LGS  267/2000)  E 

RELATIVI ALLEGATI;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  158  del  27/07/2020  ha  approvato  la 

“Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e 

relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000";

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  2020/225  del  30/11/2020,  immediatamente 

esecutiva, con la quale è stata approvata la “VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022, AL 

D.U.P.  E  AI  RELATIVI  ALLEGATI.  SECONDA  VERIFICA  RISPETTO  ALLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ART. 193 D.LGS. 

267/2000" 

 che a seguito del provvedimento del Sindaco P. G. 2020/0090567 del 28/05/2020 

relativo alle  nuove attribuzioni  di  incarichi  dirigenziali,   l'ing.  Ermes Torreggiani  è 

stato  nominato  Dirigente  del   Servizio  Ingegneria  Edifici  con  decorrenza  dal 

01/06/2020;

Dato atto che:

-  con  determinazione  dirigenziale  R.U.D.  n.  1861  del  22/11/2018,  costituente  Determina  a 

contrarre ai sensi dell’art.  32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,  è stato approvato il  



Progetto degli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati  del patrimonio 

comunale triennio 2019-2021, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3, 

articolato per lotti territoriali;

La relazione tecnica , dettagliata ed allegata al presente atto,  redatta dall’  arch. Giorgia 

Lombardini  e  dalla  dott.  arch.  Cinzia  Romanini  è  finalizzata  ad  impegnare  la  spesa 

relativamente  ai  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  IL  RINNOVO 

DELL’ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

“GALILEO GALILEI” SITA IN VIA CASSALA

In particolare l’intervento riguarda:

“Il  presente  progetto  consiste  nell’esecuzione  dei  lavori  necessari  al  fine  di  

conseguire  il  rinnovo  dell’attestazione  di  conformità  antincendio  per  la  Scuola  

secondaria di I grado “Galileo Galilei”  sita in via Cassala n.10 e sede anche degli  

uffici dell’omonimo istituto comprensivo..”

L’edificio sito in via Cassala n.10 comprende sia la scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei”, gli  

uffici

amministrativi dell’omonimo istituto comprensivo e ad esso è annessa anche una palestra utilizzata  

non

solo dalla scuola stessa ma anche dalla società “Pallacanestro Reggiana”.

La Scuola G. Galilei presenta un affollamento massimo pari a 297 persone, pertanto viene classificata  

come

Tipo 1. Alcuni ambienti della scuola (quali corridoi, locali Segreterie al piano primo e archivi e aule  

lettura  al  piano  secondo)  sono  stati  dotai  di  un  impianto  di  rivelazione  automatica  degli  incendi  

collegato al sistema di

allarme in modo da avvertire gli occupanti del pericolo e permettere una più veloce evacuazione dei  

locali.

Dopo numerose segnalazioni di malfunzionamenti di questo impianto e approfittando di una chiusura

prolungata della scuola,  abbiamo fatto una serie  di  verifiche a tutti  i  dispositivi  antincendio e agli  

impianti

legati alla normativa antincendio e di emergenza.

Da  queste  numerose  verifiche  è  emerso  che  numerose  lampade  di  emergenza,  una  volta  tolto  

tensione

all’impianto elettrico non rimanevano (min. 40 minuti) o addirittura rimanevano spente; alcune uscite di



emergenza  sono  dotate  di  maniglioni  antipanico  non  marcati  CE;  alcune  elettrocalamite  non  

permettono

l’ancoraggio della porta, la quale, spesso viene bloccata con sedie o fermaporta.

Infine è emerso che parte buona parte dell’impianto di rilevazione fumo-incendi non è funzionante

lasciando quindi “scoperti” vari settori della scuola, palestra compresa; anche i sensori indirizzati ottici  

di

fumo necessitano di essere sostituiti perché non funzionanti o al limite della loro operatività.

Infine la centralina stessa presenta malfunzionamenti e necessita di essere sostituita in quanto anche

la componentistica è di difficile reperibilità; i cavi presenti per l’intero impianto non sono anti-fiamma e

quindi da sostituire per rispondere anche all’attuale normativa di riferimento.

E’ stato rilevato anche il non funzionamento di diverse finestre apribili in caso di incendio (evacuatori  

fumocalore) a causa di batterie ormai del tutto scariche….

...Nella palestra abbiamo infine rilevato la necessità di sostituire i serramenti utilizzati come uscite di

emergenza in quanto i cardini, già più volte sostituiti non riescono a mantenere ferme le ante le quali,  

oltre

a non aprirsi in caso di emergenza, rischiano anche di cadere.

Le  tecniche  progettiste  dell’intervento  hanno  rassegnato  il  progetto  corredato  dalla  seguente 

documentazione 

 relazione con quadro economico:

 Computo metrico estimativo
 Elenco prezzi
 Quadro tecnico economico
 Elaborati grafici di progetto 

Dalla relazione si evince che :

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il  progetto  prevede  il  rifacimento  dell’intero  impianto  di  rivelazione  automatica  degli  incendi  in  

particolare:

- installazione di una nuova centralina indirizzata a 2 loop che comandi l’intero impianto e che  

sia posizionata in un luogo ben visibile ed accessibile;

-  sostituzione  di  tutti  i  cavi  con  quelli  conformi  ai  requisiti  della  Normativa  Europea  

Regolamento UE 305/2011 ed alla CEI UNEL35324 a bassissima emissione di fumi e gas  

tossici e conformi alla  EI 20- 38, isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con  

guaina di speciale mescola termoplastica e non  propaganti l'incendio conforme  

CEI EN 60332-1-2;



- sostituzione dei sensori indirizzati con tecnologia di rilevazione ottica di fumo;

- sostituzione dei dispositivi ottico-acustici ad alta potenza in modo tale che possano essere 

udite in ogni locale della scuola;

-  sostituzione delle batterie ricaricabili;

- sostituzione delle elettrocalamite;

- sostituzione dei gruppi di continuità in modo tale da riattivare gli evacuatori fumo-calore;

- sostituzione dei pulsanti indirizzati per la segnalazione manuale di incendio.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare un avviso  

ottico ed acustico di allarme incendio alla centralina di controllo ubicata in un luogo costantemente  

presidiato.

L’impianto di  rivelazione garantirà l’attivazione automatica della  chiusura delle  porte tagliafuoco,  

normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la  

segnalazione,  tramite  l’attivazione  degli  appositi  dispositivi  di  chiusura  e  l’attivazione  dei  sistemi  

antincendio automatici (evacuazione fumi del filtro a prova di fumo e sulla sommità dei vani scala  

protetti “E” ed “H” e locali archivi al piano secondo).

I lavori di manutenzione straordinaria prevedono anche:

- sostituzione di tutte le lampade di emergenza non funzionanti in tutti i piani della scuola e 

nella palestra con 60 minuti di autonomia;

- sostituzione di tutti i maniglioni antipanico non marcati CE;

- sostituzione dei serramenti destinati ad uscite di emergenza della palestra.

Tutto quanto è dettagliatamente descritto nel computo metrico allegato.

La  spesa  totale  per  l’intervento  in  oggetto  ammonta  complessivamente  ad  €  91.000,00  I.V.A. 
compresa.
I  prezzi  ed  il  relativo  compunto  metrico  estimativo  redatto  per  il  progetto  di  manutenzione  
straordinaria presso la Scuola secondaria di I grado “G. Galilei” sita in via Cassala,  sono stati presi dal  
prezzario della Regione Emilia Romagna quando presenti ed in parte integrati con nuovi prezzi 

Il quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI IMPORTO IN EURO
IMPORTO LAVORI - Manutenzione straordinaria 

rinnovo attest. Confor. antincendio  scuola 
secondaria di I grado “G. Galilei” 71.928,41

Oneri alla sicurezza 459,00



IMPORTO LAVORI 72.387,41

SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. 22% 15.925,23

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2,0% 1.447,75

IMPREVISTI I.V.A.22% COMPRESA 1.239,61

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 18.612,59

Totale 91.000,00

ATTESTAZIONI

 il progetto è stato redatto in conformità all'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i  lavori previsti sono 
conformi  alle  vigenti  norme urbanistiche,  edilizie,  sulle  barriere  architettoniche  e  che,  
trattandosi di manutenzione straordinaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o  
comunque non modificano lo  stato  di  fatto preesistente,  sotto il  profilo igenico-sanitario,  
ambientale o paesaggistico;

 il progetto prevede lavori che ricadono interamente su aree di proprietà comunale e che non 
comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti  
esistenti;

 Con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere in  
oggetto NON rientrano tra gli interventi da contabilizzare ai fini della contabilità ambientale.;

 I lavori  rientrano nell’applicazione del  comma 3, dell’art. 90  Titolo IV del D.lgs 81/2008 in  
quanto  sussisteranno più  imprese  nel  medesimo luogo-cantiere.  Qualora  si  verificasse  la  
possibilità che sia coinvolta una seconda ditta per lo svolgimento di alcune lavorazioni,  si  
provvederà ad affidare l’incarico di Coordinatore per la sicurezza ad un tecnico abilitato, alla  
redazione della documentazione necessaria ed alla redazione del Piano di coordinamento e  
sicurezza;

 Si  dà  atto  che  i  lavori  non  comporteranno  spese  di  gestione nel  biennio  successivo  
all’ultimazione  dei  lavori  in  quanto  trattasi  prevalentemente  di  opere  di  sistemazione  o  
manutenzione straordinaria.

 L’aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è al 22%, in quanto rientranti nella  
fattispecie prevista dall’art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di  
manutenzione straordinaria.

Richiamata  la  delibera  n.  143  del  27/12/2002  del  CIPE  –  Comitato  Interministeriale  per  la 

Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell’art. 11, comma 1 e 2 della 

Legge n.  3/2003 “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica amministrazione”,  in  base alla 



quale all’investimento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto: 

J88B20001900004;

Ritenuto che è necessario procedere alla  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RINNOVO  DELL’ATTESTAZIONE  ANTINCENDIO  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO 

GRADO “GALILEO GALILEI” SITA IN VIA CASSALA occorre provvedere:

 ad  approvare  il  progetto  esecutivo  con  relativi  elaborati  (relazione,  computo  metrico 

estimativo, elaborati grafici, schema di contratto applicativo) allegato al presente atto;

Dato atto che:

Con successivo atto si procederà all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER  IL  RINNOVO  DELL’ATTESTAZIONE  ANTINCENDIO  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI 

PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI” SITA IN VIA CASSALA. 

Atteso che sul  presente provvedimento si  esprime, con la sottoscrizione dello stesso,  parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

 il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l’artt 59 dello Statuto Comunale;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di  provvedere per  i  motivi  indicati  in  premessa   all’ APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI  I 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER  IL  RINNOVO  DELL’ATTESTAZIONE 

ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI” SITA 

IN VIA CASSALA  dell’importo  totale  di  € 91.000,00 Iva  Inclusa,  dettagliato  negli  elaborati 

tecnici elencati in narrativa e come dal seguente quadro economico ;

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI IMPORTO IN EURO



IMPORTO LAVORI - Manutenzione straordinaria 
rinnovo attest. Confor. antincendio  scuola 

secondaria di I grado “G. Galilei” 
71.928,41

Oneri alla sicurezza 459,00

IMPORTO LAVORI 72.387,41

SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. 22% 15.925,23

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2,0% 1.447,75

IMPREVISTI I.V.A.22% COMPRESA 1.239,61

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 18.612,59

Totale 91.000,00

2)  di effettuare le seguenti operazioni: 

- impegnare la somma di € 88.312,64  Iva 22% inclusa  per lavori  con imputazione alla 

Missione 01 Programma 05 codice  del  piano  dei  conti   2.02.01.09.999 del 

Bilancio Pluriennale 2020- 2022 – Esercizio 2020 -  al  capitolo  40103/15  del 

P.E.G. 2020 denominato “PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO”, 

2020_PG_422203,  CUP J88B20001900004 

- prenotare  la somma di € 2.687,36  Iva 22% inclusa  per imprevisti e incentivo  con 

imputazione alla Missione 01 Programma 05 codice  del  piano  dei  conti 

2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2020- 2022 – Esercizio 2020 -  al  capitolo 

40103/15  del  P.E.G.  2020  denominato  “PROGRAMMA DI  ADEGUAMENTO  IMPIANTI 

ANTINCENDIO”, 2020_PG_422203,  CUP J88B20001900004;  

3) di dare atto che  si procederà all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER IL RINNOVO DELL’ATTESTAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI” SITA IN VIA CASSALA con successiva determinazione 

dirigenziale;

4) di disporre l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183, 7° comma, del D. 

Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

     Il Dirigente del Servizio

Ing. Ermes Torreggiani
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